
UPS 电池计算 

要求：山特 3C3-30KS 机器，总负载容量：21250*0.8=17000 瓦，后备时间 60 分钟。 
 
 
山特 3C3-30KS 的电池组额定电压为：12×32＝384V (用 32 节 12V 的电池为一组) 
 

电池容量的计算公式: W=(P*CosФ) /(η*N) 

P：UPS 总负载(VA);  

CosФ： UPS 输出的负载功率因数=0.8; 

η： UPS 逆变器效率=0.92; 

N：UPS 中的 12V 电池的节数 

 
此台 UPS 的 P=21250;   N＝32,将这些数据带入公式得： 
 
W＝（21250×0.8）/(0.92×32)＝577W 

 
查表得 12V100AH 对应 1H 时的值为 627W，1.5H 对应的是 461W， 
577W 对应的后备时间是：1+（627-577）*(1.5-1)/(627-461)=1.15H 
 
注：此后备时间是依据预计的实际负载计算而得，并不是 UPS 满载情况。 
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